TZW

Priifstelle Wasser

PRUFZEUGNIS

entsprechend der Ubergangsregelung der Elastomerleitlinie tber die Untersuchung von Gummiproben "Werkstoff EP
70110 KTW" gemaf der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser des Um-

weltbundesamtes (Elastomerleitlinie des UBA)

Zenith Industrial Rubber Products Pvt. Ltd., Mumbai, Indien Prod.-St.: Zenith Indust-

Hersteller:
rial Rubber Products Pvt. Ltd., Mumbai, Indien
Art der Proben: Gummiqualitdt (EPDM)
Bezeichnung der Proben: "Werkstoff EP 70110 KTW"
Art der Prifkorper: gelieferte Probeplatten
Eingang der Proben: 13.01.2016
Probenehmer; Auftraggeber
TZW-Az.: KA 0011/16

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 012/15 vorgelegt und tiberpriift
2. Migrationstest:

Kaltwasser 23°C 1.-3.Tag 4, -86.Tag 7.-9.Tag [Richtwert fiir 3. Extraktion
chI:?]rr?lngFgglﬁgrr\gg;?g‘ Ge- nnb nnb nnb nicht nennenswert heeinflusst
C-Abgabe [mg/l] [Crap] 0,04 0.04 0,04 <05

Formaldehyd [mg/!] [Crap] 0,000019 0,000007 0,000005 |< 0,002

Zink*) [mg/1] [Crap] 0,0252 0,0315 0,0273 < 0,25

g:l?re Aromatische Amine™) Ima/l | 4 500003 | 0,000002 | 0000002 |< nn*

Sekundédre Amine*) [mg/l] [Crap] <0,0001 . <0,0001 <0,0001 < 0,15

N-Nitrosamine®) [mg/l] [Cra) 0,141 0,099 0,074 < 3,0

PAK*) [mg/l] [Crap] 0,000012 0,000012 0,000012 |< 0,00010

Primére Aromatische Amine*) [ug/l} 0,000003 0,000002 0,000002 [< n.n.*%)

Rezepturbestandteile, die der Ge- . , Trinkwasser-SML-Werte nach
heimhaltung unterliegen*) Richtwert eingehatten Elastomerleitlinie

3. EN 1400-3:2002

2-Mercaptobenzothiazol*) wurde bestimmt

") Priufergebnisse TZW (D-PL-14555-01)

*) n.n. gemaf Elastomer LL

Die untersuchten Proben "Werkstoff EP 70110 KTW" fur den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den Anforderungen
der Elastomerleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle Fassung) im Bereich Dichtun-
gen fiir Rohre DN <80mm .

Anmerkung:

Die Gultigkeit dieses Prifzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet fedoch spéates-
tens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum. ) //\A/\/L\

Karlsruhe, den 09.05.2016 .
Dr. J. Klinger /i.V. Dr.-ing. R. Turkovi¢

Leiter der Prifstelle
Die Veréffentlichung des Prifzeugnisses — vollstandig oder in Auszigen — ist ohne ausdriickliche Genehmigung von seiten
der Priifstelle nicht gestattet
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